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Legende:

dmed.
(BW Nr. 0106 001)
WA160-24,00

Masttyp

Schleswig-Holstein
Netz AG

110-kV-Leitung

Neubau

Mast Nr. ZN - Mast Nr. 6N

2 —Mastnummer

(BW Nr. 0106 002)
Feldisnge T1-26,00—Hshenangabe (EGK -

Unterkante unterste Traverse)

dauerh. Zuwegung

Tragpoertal

m Bauwerksnummer, siehe Anl. 7.1
(1)  Eigentiimerschliisselnr.
@ Grundstickserdnungsnr.
Tracsenache | © 1 ; Flurstiicksnummer
Freileitung 1 g7 _ _| _ Abspannmast
37—
[0  Tragmast
Bemafung Schutzbereiches —<— Rickbau-Leitung
fortlfd. Nr. fiir Zufahrten
S(hutzbefre‘i‘d"nj LBEK) fortlfd. Nr. fiir Wege bzw. Straflen
aueinsarzikabe {:} Symbol Vegetation Laubbaum
{3) erforderl. Einhieb fiir Bau/Betrieb
' BEK-“Uberfiihrung EN-A Wasserentnahmestelle fiir Bau
Baufreihalteflache IIEEL Wassereinleitstelle fir Bau

Zeichen- und Planerklarung siehe Erlauterung zur Anlage 4.1
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—

Schuby - Schuby/West
LH-13-106 / LH-13-106E

Lage-/Bauwerksplan
Grunderwerbsplan
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Stadt/Gem. — . e— e—
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Verfahrens

Rechtserwerb:

[ temporire Inanspruchnahme

(nicht bewirtschaftbar)

tempordre Inanspruchnahme

(eingeschrankt bewirtschaftbar)

dauerhafte Inanspruchnahme

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Quickborn,

Schleswig-Holstein Netz AG

21.11.2019
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Energie

Deutschland GmbH
Wolfentalstrafe 29

Einheit
1:2.000 Meter
Datum Name

12.11.2019 Potzsch

15.11.2019 Lohmdiller

DIN EN 50341-2-4: 2016

Fachbereich TL |

Schleswig-Holstein
Netz AG

Zust.|  Anderung
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