
Bezeichnung Länge Breite Fläche Höhe Volumen 
[m] [m] [m²] [m] [m³]

EB-Raum 8,31 8,21 68,18 4,79 326,26
3,37 4,31 14,50 4,79 69,40
0,63 0,74 0,47 4,79 2,23

Leittechnikraum 9,13 8,21 74,87 4,79 358,26
Batterieraum 11,25 5,05 56,81 4,06 230,49
WC 1,88 3,86 7,24 4,06 29,36
Aktenraum 4,63 3,31 15,31 4,06 62,11
PSA-Raum 6,20 4,81 29,80 4,06 120,89
Geräteraum 8,69 8,45 73,34 4,06 297,56
Flur 4,36 1,24 5,41 4,06 21,97

2,11 3,66 7,73 4,06 31,35
2,86 3,85 11,01 4,06 44,67

Dach 6,59 28,26 186,20 1,77 329,20
Gesamtfläche [m²] 550,88
Gesamtvolumen [m³] 1923,74

Bezeichnung Länge Breite Fläche 
 [m] [m] [m²]

EB-Raum 7,64 7,53 57,49
4,12 2,69 11,07

Leittechnikraum 8,89 7,53 66,90
Batterieraum 11,01 4,60 50,65
WC 1,55 3,66 5,67
Aktenraum 4,39 2,76 12,10
PSA-Raum 5,76 4,14 23,82
Geräteraum 8,01 8,01 64,16
Flur 4,36 1,24 5,41

2,11 3,66 7,73
2,86 3,85 11,01

Gesamtfläche [m²] 316,01
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