
Abgasschalldämpfer

A-A

M

B

M-M

Tank 4000 ltr

Tank 4000 ltr

Abluft

747

Zuluft

Handlampe mit Ladegerät

Tür mit Panikschloß

C

Steuerschrank

= NE12 + NE12 Steuerschrank

B

C

M

Batterieanlage auf Gestell

12xGroE mit Keramiktrichter

305

500

235

HAUFF Kabeldurchführung

(2 Stk. RZ - Lehrte)

24V LED-Beleuchtung

J-J

Batterie Überwachung

= NE12 + BA Batterie

24V LED-Beleuchtung

Kabeltrasse

N

Batterieschalter

Augen-Notfall-Station

N

Abluft für Batterie

(Zwangsbelüftung)

4739

9125

3859

D

1000 3386

2438

Zuluft für Batterie

(Zwangsbelüftung)

24V Belimo-Motor mit Endschalter

1000

1000

24V LED-Beleuchtung

J

Heizung

J

743

Abluft

Tank 4000 ltr

Zuluft

Heizung

K

1000

Abluftjalousie

Lecksonde

Kabeltrasse für externe

Kundenleitungen

Lichtschalter

max. Öffnungswinkel der Tür

L

1000

Halter für Schläuche

(Betankung/ Kühlwasser)

K

C-C

Generator-Kabelhalter

Kabeltrasse

Zuluftjalousie

Lecksonde

24V Belimo-Motor mit Endschalter

L

Schrank Ladegerät

(optional) Kundenbeistellung

Batterieanlage auf Gestell

12xGroE

Lecksonde
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Ansicht von linksAnsicht von vorne
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