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Anlage 4.1

NordLink

Abschnitt 12-Seemeilen-Grenze

bis UW Wilster

Lage- und Grunderwerbsplan

Landtrasse

Taking power further

Deckblatt

km km 43+820  44+560

NSP

58.1

Steuer- u. Stromkabel, A2YF(L)2Y 6x2x0,8

(Hafengesellschaft Brunsbüttel mbH)

B5 / Hochbrückensperrung Steuerung 

und Stromversorgung
 (TenneT Offshore 9. Beteiligungsgesellschaft mbH)

*LH-15-5001 HelWin alpha-Büttel 

 (TenneT Offshore 7. Beteiligungsgesellschaft mbH)

*LH-15-6005 SylWin alpha-Büttel

*Kabeltrasse geplant

4 Leitungssysteme, Schutzstreifen 18m

Büsum - Büttel

Hochspannungsgleichstromkabeltrasse

29.1

HSP

 (TenneT Offshore GmbH)

*LH-15-6006 HelWin beta-Büttel

EW

0.15

Sammlerleitung

PE DN200, Lage ungenau

(privat)

Verlegetiefe unbekannt
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